
Ημερομηνία Περικοπής: 01/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:45   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1874.1 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
982.9 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
52.4%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 01/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

52.4%



Ημερομηνία Περικοπής: 02/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1708.1 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1073.5 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
62.9%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 02/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

62.9%



Ημερομηνία Περικοπής: 03/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 13:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1131.4 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
379.2 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
33.5%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 03/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:30 - 13:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

33.5%



Ημερομηνία Περικοπής: 04/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 9:00   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1472.2 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
573.2 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
38.9%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 04/03/2024 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

38.9%



Ημερομηνία Περικοπής: 05/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 9:00   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1834.6 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
914 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
49.8%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 05/03/2024 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

49.8%



Ημερομηνία Περικοπής: 06/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 9:00   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1406.4 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
481.1 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
34.2%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

  

  

  

  

0

50

100

150

200

250

Ε
Ν

Ε
Ρ

Γ
Ο

Σ
 Ι

Σ
Χ

Υ
Σ

 (
M

W
)

ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 06/03/2024 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

34.2%



Ημερομηνία Περικοπής: 07/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 9:15   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1501.8 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
728.8 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
48.5%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 07/03/2024 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

48.5%



Ημερομηνία Περικοπής: 08/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:45   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1697.1 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
741.9 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
43.7%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 08/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

43.7%



Ημερομηνία Περικοπής: 09/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:15   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1621.2 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1032.9 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
63.7%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 09/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

63.7%



Ημερομηνία Περικοπής: 10/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:45   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1303.6 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
433 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
33.2%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 10/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

33.2%



Ημερομηνία Περικοπής: 11/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:45   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1996.5 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1031.2 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
51.7%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

  

  

  

  

0

50

100

150

200

250

300

Ε
Ν

Ε
Ρ

Γ
Ο

Σ
 Ι

Σ
Χ

Υ
Σ

 (
M

W
)

ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 11/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

51.7%



Ημερομηνία Περικοπής: 12/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:45   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
2002.2 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1040.8 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
52.0%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 12/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

52.0%



Ημερομηνία Περικοπής: 13/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 9:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1676.7 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
671.3 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
40.0%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 13/03/2024 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:45)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

40.0%



Ημερομηνία Περικοπής: 14/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1748.3 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
866.2 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
49.5%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 14/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

49.5%



Ημερομηνία Περικοπής: 15/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 9:00   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1467.4 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
344.9 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
23.5%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 15/03/2024 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

23.5%



Ημερομηνία Περικοπής: 16/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 14:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1539.8 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
673.9 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
43.8%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 16/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:30 - 14:45)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

43.8%



Ημερομηνία Περικοπής: 17/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 7:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 12:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1136.4 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
591 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
52.0%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 17/03/2024 (ώρα περικοπής: 07:30 - 12:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

52.0%



Ημερομηνία Περικοπής: 18/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 10:00   

Ώρα Λήξης Περικοπής 14:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1059 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
380.5 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
35.9%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 18/03/2024 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:30)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

35.9%



Ημερομηνία Περικοπής: 19/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:45   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1822.2 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
993.9 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
54.5%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 19/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

54.5%



Ημερομηνία Περικοπής: 20/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:00   

Ώρα Λήξης Περικοπής 13:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1284.7 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
442.9 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
34.5%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 20/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:00 - 13:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

34.5%



Ημερομηνία Περικοπής: 21/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:15   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1777.3 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1034.7 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
58.2%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 21/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

58.2%



Ημερομηνία Περικοπής: 22/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1907.3 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1142.4 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
59.9%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 22/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

59.9%



Ημερομηνία Περικοπής: 23/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1762.8 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
817.4 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
46.4%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 23/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

46.4%



Ημερομηνία Περικοπής: 24/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:00   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1765.2 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1261.2 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
71.5%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 24/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:00 - 16:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

71.5%



Ημερομηνία Περικοπής: 25/03/2024

NIC 2

Ώρα Έναρξης Περικοπής 7:30 Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:00 14:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1913.3 MWh 51.6 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1526.1 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
79.8%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ 

Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW που 

αποκόπηκε:

Ώρα Λήξης Αποκοπής:

Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW:

Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 25/03/2024 (ώρα περικοπής: 07:30 - 16:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

79.8%



Ημερομηνία Περικοπής: 26/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:45   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1661.1 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
880.9 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
53.0%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 26/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

53.0%



Ημερομηνία Περικοπής: 27/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 11:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1334.7 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
648.3 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
48.6%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 27/03/2024 (ώρα περικοπής: 11:30 - 16:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

48.6%



Ημερομηνία Περικοπής: 28/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 8:15   

Ώρα Λήξης Περικοπής 15:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1860 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1053.7 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
56.7%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 28/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:45)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

56.7%



Ημερομηνία Περικοπής: 29/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 09:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1716.3 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
823.1 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
48.0%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 29/03/2024 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

48.0%



Ημερομηνία Περικοπής: 30/03/2024

Ώρα Έναρξης Περικοπής 07:30   

Ώρα Λήξης Περικοπής 16:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1927.8 MWh   

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1278 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
66.3%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 30/03/2024 (ώρα περικοπής: 07:30 - 16:00)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

66.3%



Ημερομηνία Περικοπής: 31/03/2024

NIC 2, LIM 1, FAM-LAR 1

Ώρα Έναρξης Περικοπής 08:30 Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45

Ώρα Λήξης Περικοπής 17:15 16:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής:

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια της ημέρας:
1967.2 MWh 185.6 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη 

Ενέργεια που περικόπηκε:
1534.7 MWh

Ποσοστό Ενέγειας που 

περικόπηκε:
78.0%

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής 

Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λογω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ 

Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW που 

αποκόπηκε:

Ώρα Λήξης Αποκοπής:

Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW:

Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:
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ΩΡΑ (ανάλυση 15λεπτου)

Παραγωγή Συνδεδεμένων ΦΒ Συστημάτων στο ΣΤΗΔΕ [MW]

Εκτιμώμενη Παραγωγή χωρίς Περικοπή [MW]

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 31/03/2024 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:15)

Εκτιμώμενο ποσοστό 
ενέργειας περικοπής:

78.0%


